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 توضیحات
 شرح پاسخ

 
 ردیف

NA آری خیر 

 1 بتن یها لوینصب س ونیفوندانس یداریپا    

 2 لویس مانیانتقال س یالکتروموتورها هیسالم بودن کابل برق تغد    

 3 لویس مانیانتقال س یالکتروموتورها هیمناسب کابل برق تغد زیسا    

 4 لویس مانیانتقال س ینصب ارت بدنه الکتروموتورها    

 5 لویس مانیانتقال س یالکتروموتورها یوجود حفاظ بر رو    

 6 مانیس یلوهاینصب ارت بدنه س    

 7 مانیس یلوهایبه سقف س یاستاندارد بودن نردبان قائم دسترس    

 8 نیتوز فیق ونیمناسب فوندانس یداریپا    

 9 نیتوز فیق یبالا یانتها یدر اطراف پرتگاه ها ینرده حفاظت دوجو    

 یماسه بر رو زشیجهت ر نیتوز فیدر اطراف دهانه ق یحفاظت یوجود لبه ها    

 نیزم
10 

 11 نیتوز فیالکتروموتور تسمه نقاله ق هیسالم بودن کابل برق تغد    

 12 نیتوز فیالکتروموتور تسمه نقاله ق هیمناسب کابل برق تغد زیسا    

 13 نیتوز فینصب ارت بدنه الکتروموتور تسمه نقاله ق    

 14 نیتوز فیالکتروموتور تسمه نقاله ق یوجود حفاظ بر رو    

 15 نیتوز فینصب ارت بدنه ق    

 16 کسریو ماسه به م مانیمناسب تسمه نقاله انتقال س یداریپا    

 17 کسریو ماسه به م مانیتسمه نقاله انتقال س یرولرها یمناس یکار سیگر    

 18 کسریالکتروموتور تسمه نقاله انتقال ماسه به م هیسالم بودن کابل برق تغد    

 19 کسریالکتروموتور تسمه نقاله انتقال ماسه به م هیمناسب کابل برق تغد زیسا    

 20 کسرینصب ارت بدنه الکتروموتور تسمه نقاله انتقال ماسه به م    
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 اعضای تیم بازدید کننده:

 

 امضاء و تایید: 

 

 21 کسریالکتروموتور تسمه نقاله انتقال ماسه به م یوجود حفاظ بر رو    

 22 کسریم ونیمناسب فوندانس یداریپا    

 23 کسریالکتروموتور م هیسالم بودن کابل برق تغد    

 24 کسریالکتروموتور م هیمناسب کابل برق تغد زیسا    

 25 کسرینصب ارت بدنه الکتروموتور م    

62 کسریم یانتقال قدرت از الکتروموتور به غلطک ها ریزنج یکار سیگر      

72 کسریبه استراکچر نصب م کسریم یمحکم بودن اتصال غلطک ها      

 28 کسریو م کسریم فیبه ق یدسترس یبودن راه ها منیا    


